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На газораспределительных станциях (ГРС) могут эффективно приме-
няться комбинированные энергетические установки (КЭУ) в составе тур-
бодетандерных агрегатов (ТДА), использующих потенциальную энергию
транспортируемого газа, и тепловых двигателей (ТД). Теплота уходящих
газов ТД (предпочтительно это газопоршневые двигатели (ГПД) или кон-
тактные ПГУ) утилизируется для подогрева газа перед и при необходимо-
сти за ТДА.
Оптимизируем температуру подогрева газа перед ТДА в таких схемах.
Предположим, что энтальпия газа после его расширения в детандерге-
нераторном агрегате (ДГА) будет такой же, как значение ее перед подогре-
вателями на входе в КЭУ, т. е. исхГ
ДГА
2 hh  .
Тогда электрический КПД КЭУ можно записать в виде
  ДГАэмподТДэТДэКЭУ 1  , (1)
где ТДэ – электрический КПД теплового двигателя;  – степень использо-
вания сбросной теплоты ТД для подогрева газа перед ДГА; под – коэффи-
циент, учитывающий потери теплоты в подогревателях; ДГАэм – электроме-
ханический КПД ДГА.
Соответственно произведение   ДГАэмподТДэ1  характеризует удель-
ную (на единицу сожженного в КЭУ топлива) мощность ДГА.
Проведенный анализ показал, что реально достижимо значение 8,0 .
Тогда при ТДэ = 0,43; 98,0под  и 96,0ДГАэм  из (1) получим величи-
т е п л о э н е р г е т и к а
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ну электрического КПД КЭУ 86,0КЭУ  . Таким образом, для 1 МВт теп-
лоты используемого в КЭУ топлива мощность КЭУ равна 0,86 МВт,
при этом мощность теплового двигателя составляет примерно половину
суммарной мощности.
При увеличении нагрева газа перед детандером КПД КЭУ будет сни-
жаться, поскольку дополнительно подводимая теплота гQ используется с
КПД доп , меньшим КПД ТД.
Цикл ТДА с дополнительным подводом теплоты к газу в h – s диаграм-
ме приведен на рис. 1. Здесь 01  подвод теплоты к газу в исходном вари-
анте при равенстве энтальпий газа перед ДГА (точка 0) и за ним (точка 2д);
11  дополнительный подвод теплоты к газу с повышением температуры
газа перед ДГА от ДГА10t до
ДГА
1допt ; t21 , д21 и t21  , д21   теоретиче-
ский (адиабатный) и действительный процессы расширения газа в ДГА в
исходном варианте и в варианте с дополнительным подводом теплоты к
газу; ДГА1р ,
ДГА
2р – давление газа перед и за ДГА.
Рис. 1
Для этого случая выражение (1) для КПД КЭУ преобразуется к виду
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где ДГА1допt ,
ДГА
2допt – температуры газа перед и за ДГА при адиабатном расши-
рении и дополнительном подводе теплоты к газу перед ДГА; ДГАоi – внут-
ренний относительный КПД газовой турбины ДГА ( 8,0ДГАо  i ).
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Значение доп при постоянной величине ДГАоi возрастает с увеличени-
ем степени расширения газа в ДГА ДГА2
ДГА
1 / рр и величины гQ . При
6...3/ ДГА2
ДГА
1 рр и 8,0ДГАо  i приблизительно 25,0...12,0доп  .
Результаты расчета КЭУ по (2) при 14,0доп  иллюстрируются рис. 2.
Рис. 2
Как видно, с увеличением относительной величины подвода теплоты к
газу перед ДГА гQ / г0Q КПД КЭУ КЭУ существенно снижается. Однако
это еще не означает уменьшения системной эффективности КЭУ, опреде-
ляемой, например, по критерию экономии топлива против схемы замеще-
ния. Положительным является увеличение расхода топлива на ТД и его
мощности пропорционально отношению г0г0г /)( QQQ  при сохранении
неизменной степени использования теплоты теплового двигателя, а также
повышением работы расширения газа в ДГА и его мощности.
Если принять, что на исходном режиме (при подводе к газу теплоты
г0Q ) расход топлива на ТД составляет 1 МВт, то экономия топлива в теп-
ловых единицах при дополнительном подводе теплоты к газу гQ равна
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Здесь
исх
ДГАN – исходная мощность ДГА при г0Q ; зам – КПД выработки
электроэнергии на замещающей станции энергосистемы.
Результаты расчетов по (4) при 96,0ДГАэм  и нескольких значениях
доп приведены в табл. 1.
Таблица 1
Экономия топлива за счет использования КЭУ ΔВэк, МВт
г0
г
Q
Q
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
ηдоп = 0,1
1,150
0,654
1,284
0,641
1,417
0,628
1,551
0,616
1,684
0,603
1,818
0,590
1,951
0,578
ηдоп = 0,14
1,150
0,654
1,322
0,671
1,494
0,688
1,666
0,704
1,838
0,721
2,009
0,738
2,181
0,755
ηдоп = 0,18
1,150
0,654
1,360
0,700
1,571
0,747
1,781
0,793
1,991
0,839
2,201
0,886
2,412
0,932
Над чертой в таблице даны результаты, полученные при 4,0зам  (ва-
риант паротурбинной замещающей КЭС), под чертой – при 52,0зам  (па-
рогазовая замещающая КЭС).
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Как видно, при 14,0доп  абсолютная экономия топлива ΔВэк возраста-
ет во всем диапазоне изменения г0г /QQ , хотя при этом относительная (на
единицу расхода топлива в ТД) экономия топлива снижается, поскольку
КПД дополнительного цикла доп значительно ниже зам .
Положительная величина экономии топлива при 52,0зам  объясняет-
ся тем, что суммарный КПД ТД и дополнительного цикла получается выше
значения зам . Если же альтернативой строительству КЭУ рассматривать
теплофикационные установки с более высоким КПД по выработке элек-
троэнергии, то дополнительный подвод теплоты гQ может стать невы-
годным.
Эффективность дополнительного подвода теплоты к газу ДГА можно
также оценить расчетами конкретных вариантов КЭУ с использованием
значений энтальпии газа в характерных точках цикла или с применением
h – s диаграммы метана.
При этом сначала рассчитываются показатели КЭУ на исходном режи-
ме. Для чего на начальной изобаре ДГА1р подбирается точка 1 из такого
условия, чтобы энтальпия газа после ДГА
  ДГАо2112д ithhhh  (5)
получилась равной энтальпии газа перед ДГА (в точке 0) исхг2д hh  .
В (5) 2д21 ,, hhh t – энтальпии газа в точках 1, t2 и д2 .
Через подвод теплоты к газу в исходном варианте 01г0 hhQ  мощ-
ность теплового двигателя находится как
 ТДэпод г0ТДэТД 1  QN . (6)
Выражение (6) записано из расчета единичного расхода газа на ДГА.
При его увеличении мощность ТД будет пропорционально возрастать.
Расход топлива на тепловой двигатель в тепловых единицах равен
Вт  ТДэпод г01  Q , (7)
а мощность ДГА при единичном расходе газа составляет
  ДГАэм2д1ДГА  hhN . (8)
В итоге экономию топлива за счет использования КЭУ против схемы
замещения можно найти по формуле
т
зам
ДГАТД
эк В
NN
В 
 . (9)
При увеличении подвода теплоты к газу и сохранении неизменными
коэффициентов  и под пропорционально
01
01
hh
hh

 возрастут мощность
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теплового двигателя и расход топлива на него. При этом мощность ДГА
составит   ДГАэм2д1ДГА ''  hhN . (10)
Анализ результатов расчетов, приведенных в табл. 2, подтверждает це-
лесообразность дополнительного подвода теплоты к газу перед ДГА. При
этом при более высокой степени расширения газа в ДГА р1/р2 экономия
топлива увеличивается в связи с ростом КПД дополнительного цикла доп .
Так, при р1/р2 = 6 величина доп  0,25, а при р1/р2 = 3 имеем доп  0,15.
Таблица 2
Показатели работы КЭУ для 1 кг/с расхода газа на ТДА
при hгисх = 726,5 кДж/кг и р1 = 3,6 МПа
Параметр работы р1/р23 6
Температура газа до/после
ТДА, оС
63
–6
93,5
26,7
130
60
94
–7
138
26,7
175
60
Энтальпия газа до/после ТДА,
кДж/кг
861
726,5
943,0
797,9
1037,2
876,0
954
726,5
1058,8
802,5
1162
883
исх
г
ДГА
1 hh  , кДж/кг 134,5 216,5 310,7 227,5 332,3 435,6
Qг/Qг0 0 0,61 1,31 0 0,46 0,91
доп – 0,128 0,150 – 0,275 0,248
Мощность ТДА, кВт 134,5 145,0 161,2 227,5 256,3 279,0
Мощность ТД, кВт 129,4 208,3 299,0 218,9 319,7 419,0
Расход топлива ТД, кВт 301,0 484,5 695,2 509,1 743,5 974,5
Мощность КЭУ, кВт 263,9 353,3 460,0 446,4 576,0 698,0
Вэк, кВт:
при зам = 0,4;
при зам = 0,52
358,8
206,5
398,8
194,9
454,8
189,4
606,9
349,4
696,5
364,2
770,5
367,8
Экономия топлива на единицу
подведенной теплоты в ТД
при зам = 0,4;
при зам = 0,52
1,192
0,686
0,823
0,402
0,654
0,272
1,192
0,686
0,937
0,490
0,791
0,377
Аналогичные результаты можно получить при условии равенства
начальной (до подогревателей) и конечной температур газа исхг
ДГА
2 tt  .
При расчетах без использования h – s диаграммы энтальпия газа в ха-
рактерных точках должна определяться через его теплоемкость грС с уче-
том зависимости последней как от температуры, так и от давления газа.
По данным [1], в диапазоне изменения температуры 270…370 К и дав-
ления 1…5 МПа теплоемкость используемого в Беларуси природного газа
можно найти по формуле
г
рС = 1,386 + 26,56  10–4  Т + (6,03  10–6Т2 –
– 4,43  10–3  Т + 0,851)р,    кДж/(кг  С), (11)
где T – абсолютная температура; р – давление газа, МПа.
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На ГРС Беларуси в первую очередь следует ориентироваться на при-
менение в составе КЭУ газопоршневых двигателей.
При повышенном подогреве газа перед ДГА мощность теплового дви-
гателя может превышать мощность детандера почти в два раза. В результа-
те даже при относительно небольших расходах газа можно подобрать до-
статочно крупные существующие типоразмеры ГПД мощностью 3…5
МВт.
Для крупной ГРС, в частности Лукомльской, для которой мощность
ДГА может составить около 8 МВт, возможным представляется приме-
нение в составе КЭУ уже освоенной НПП «Машпроект» контактной ПГУ
16 МВт [2].
Эффективность КЭУ с повышенным подогревом газа перед ДГА будет
возрастать в случае использования физической теплоты топливного газа
или при наличии потребителей низкопотенциальной теплоты, например
горячего водоснабжения.
Более строго выбор оборудования и структуры КЭУ необходимо произ-
водить не из условия максимальной экономии топлива, а по результатам
технико-экономического сравнения вариантов.
В Ы В О Д
По результатам проведенных исследований можно заключить, что в
настоящее время, когда замещающей станцией выбирается Лукомльская
ГРЭС с 4,0зам  , при применении на газораспределительных станциях
комбинированных энергетических установок в составе турбодетандерных
агрегатов и достаточно экономичных тепловых двигателей (ГПД или кон-
тактной ПГУ) выгодным является повышенный подогрев газа перед ДГА
без его захолаживания за детандергенераторной установкой.
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